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№ потребитель дата и время Краткое описание   поврежденное Предварительные причины   дата ликвидации   время  

п/п аварии отказов оборудование аварии,инцидента последствий и простоя

время включения  поребителей

эл.оборудования (час.мин.)

1 Площадка №6 8.10.18.17.00 пропадание Кабель 0,4 кВ Пробой изоляции кл-0,4 кВ 8.10.18.17.00 вкл. Ввод №2

ТП-605 РУ-0,4 кВ  питания на объекте от ТП-605   

 Штаб тыла до Штаба тыла

2 Площадка №6 24.11.18.15.40 пропадание Кл-10 кВ Нарушение электрического 24.11.18.15.40 вкл. Ввод №2

 ЦРП - 600  яч.№2 питания на объекте  контакта, размыкание, 

обрыв цепи.
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Объем  

недопоставленной

электроинергии

кВт

0

0
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